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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S1919/2026

Zleceniodawca : Centrum Sportu i Rekreacji w Sepdinie Krajenskim

ul. Chojnicka 19

89-400 Sepolino Krajenskie
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0017/2026 (na rok 2026) Rodzaj prébki/Miejsce pobierania
woda do spozycia przez ludzi

Probkobiorca:
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. Sepoino Krajenskie, ul. Chojnicka 19, Centrum Sportu
Nr karty pobierania KW871/2026 i Rekreacji, tazienka, kran nad umywalka

sie¢ wodociggowa
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi
Pobieranie prébek zgodnie z norma: zastrzezen.
PN-ISO 5667-5:2017-10 (A)

Temperatura prébki przy pobieraniu 21.9°C

Data/godz. pobierania probki: 07.07.2026 09:00

Data/godz. przyjecia probki: 07.07.2026 12:20

Data zakonczenia badan: 08.07.2026

Data sporzadzenia sprawozdania: 09.07.2026

Numer laboratoryjny probki 2302/W/2026 .

Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosc

Indeks A* PN-EN ISO 8467:2001 mg/l O2 <5.0
Inadmanganianowy" 0.87 0,14

A - badanie akredytowane AB 1047
Uwagi: * Uprawnienie do wykonywania badan potwierdza Parfistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitamy w Tucholi — Decyzja Nr 126-12/26 obowigzuje od 14.08.2026 r. do 13.06.2027 r.
(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozp.Min. Zdrowia z dn. 22.05.2026r., poz.748 - w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

 Granica oznaczalnosci = 0,50 mg/l,

Autoryzuje {‘U
mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium) — sprawozdanie, wyniki badan fizykochemicznych '

Wszystkie wyniki analiz odnoszg sig¢ wylgcznie do badanych probek. W badaniach fizykochemicznych jesli podano niepewno$¢ pomiaru to stanowi ona niepewnoSc rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i
wspétczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje postepowanie z prébka od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z
probka w Laboratorium gdy byta ona dostarczona przez Zleceniodawce. VW badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana indywidualnie dia kazdego wyniku pomiaru zgodnie z PN-ISO
29201:2022-02 z zastosowaniem podejscia calo$ciowego. Obejmuje niepewnos¢ operacyjng i niepewnoséé rozktadu mikroorganizméw, nie uwzglednia niepewnosci pobierania prébek. Informacje niezbedne do interpretacii
wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg tatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan” stanowi integralng cato$¢ i moze byé wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie
czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Data przyjgcia prébki jest jednoznaczna z datg rozpoczgcia badan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : $1918/2026 Ao
Zleceniodawca : Centrum Sportu i Rekreacji w Sepdlnie Krajeriskim
ul. Chojnicka 19
89-400 Sepdino Krajenskie
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0017/2026 (na rok 2026) Rodzaj prébki/Miejsce pobierania
woda na ptywalni
Prébkobiorca:
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. Sepoéino Krajenskie, ul. Chojnicka 19, Centrum Sportu
Nr karty pobierania KW871/2026 i Rekreacji, Jakuzzi, woda podpowierzchniowa
WODA Z JAKUZZI
Pobieranie probek zgodnie z norma: Stan probki w chwili dos;zrsctfzegir’?o laboratorium nie budzi
P-03, ed. 02, zdn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) )
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4442 445 446 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 38.2°C
Data/godz. pobierania probki: 07.07.2026 08:45
Data/godz. przyjecia prébki: 07.07.2026 12:20
Data zakoriczenia badar: 09.07.2026
Data sporzgdzenia sprawozdania: 09.07.2026
Numer laboratoryjny probki 2301/W/2026 .
Wymaganie
")
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosc¢
Metnosé A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU <0,200 _ <0.50
{Steienie chloru wolnego | A zsé:&fg@:‘ 2?}@?%{2(1;0%3{1\"’ mgf 1,14 +0,09 0,70-1,00
tezenie chloru A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mg/! <0,30
wiazanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,26 £005
Indeks A PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz 25 +03 <4
nadmanganianowy!(") ! T
Og6lina liczba A PN-EN ISO 6222:2004 JtkiT mi <100
mikroorganizméw w temp: <1 g
36°C po 48h(2
Liczba Pseudomonas A PN-EN ISO 16266:2009 Jtk/100 ml 0 0
laeruginosa )
Liczba Escherichia coli A~ PN-EN [SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 _ 0

A - badanie akredytowane AB 1047.

N — badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN / ISO IEC 17025:2018-2)
Niepewnos¢ wynikajgca z pobierania probek wynosi 8,32% (niepewno$¢ rozszerzona przy prawdopodobienstwie 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2.;
Wyniki badan podzlecanych zostang wydane w postaci odrebnego sprawozdania zewnetrznego dostawcy ustug badan.

Wyniki badania Legionelli sp. zostang sporzadzone w postaci ,Uzupeinienia do sprawozdania z badan” po zakonczeniu badania.;

Uwagi:
(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach.

() Podana warto$¢ dopuszczalna stanowi réznice pomigdzy wartoécig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoécig w wodzie doprowadzanej do plywalni

@ Metoda-plytki lane (posiew wglebny). Podioze-agar z ekstraktem drozdzowym wg 1SO 6222

© (0,200,03) NTU - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscia rozszerzong dla tej wartosci (bedaca jednoczesnie granica oznaczania ilosciowego wyznaczonego przez
|laboratorium)

-y

Autoryzuje: .
mgr |. Szczukowska (Laborantka) - wyniki badar mikrobiologicznych

mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium) — sprawozdanie, wyniki badar fizykochemicznych \i

VVszystkie wyniki analiz odnosza si¢ wytgcznie do badanych probek. W badaniach fizykochemicznych jesli podano niepewnosC pomiaru to stanowi ona niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobienstwie 85% i
wspolczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje postgpowanie z probka od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wowczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z
probkg w Laboratorium gdy byta ona dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos$¢ pomiaru zostata oszacowana indywidualnie dla kazdego wyniku pomiaru zgodnie z PN-ISO
29201:2022-02 z zastosowaniem podejscia catosciowego. Obejmuje niepewnos¢ operacyjng i niepewnos¢ rozktadu mikroorganizmoéw, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek. Informacje niezbedne do interpretacii
wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan” stanowi integraing catoé¢ i moze byé wykorzystywane i kopiowane jedynie w catoéci. Kopiowanie
czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.
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