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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 4269/26/W
Zleceniodawea: Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0. Laboratorium Analityczne
ul. Swiecka 68, 89-500 Tuchola
Badany obiekt: woda na plywalniach - informacja dostarczona przez Zleceniodawce.
Probki pobral: Zleceniodawca poza planem pobierania probek.
Miejsce pobierania: Zleceniodawca nie dostarczyt informacji na temat miejsca pobierania
Metoda pobierania: Zleceniodawca nie dostarczyt informacji na temat sposobu pobierania probki.
Stan probek w chwili przyjecia: bez zastrzezen.
Data i godzina pobrania: 04.08.2026- zgodnie ze zleceniem Zleceniodawey
Data i godzina dostarczenia: 05.08.2026 godz. 207
Data rozpoczecia badan: 05.08.2026
Data zakonficzenia badan: 10.08.2026
Nr probki: 6399/26
Opis probki: probka wody z plywalni — 2738/W/2026 - informacje zgodne ze zleceniem Zleceniodawcy.
N ] . WYNIK/ oy Wartosé
L.p. Rodzaj badania Metoda badan Jednostka REZULTAT? Niepewnosé parametryczna®
1. | Trichlorometan (Chloroform) | PN-EN ISO 10301:2002 A | mg!l 0,020 0,005 0,03
2. | Bromodichlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A | mg/t <0,0010 (0,0010+0.0002) -
3. Dibromochlorometan PN-EN ISO 10301:2002 A | mg/l <0,0010 (0,0010=0,0002) -
4, Tribromometan (Bromoform) PN-EN ISO 10301:2002 A | mg/l <0,0010 (0,0010+0,0003) =
X THM
5, | ~sllainm - hedoen PN-EN ISO 10301:2002 A | mgi 0.020 0.005 0.1
- bromodichlorometan =
- dibromochlorometan

Wyniki badan fizykochemicznych, przegladu dokonal i autoryzowal kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Starszy laborant: inz. Krzysztof Golebiewski

Data wystawienia sprawozdania: 11.08.2026
Objasnienia:

Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgodv Laboratorium nie imoze byvé powielane inaczej, jak tvlko w calosei.

Wynilid badar dotvezq wylgeznie badanveh probek. W przvpadku probek pobranveh przez Zleceniodewee, laboratoriinm nie ponosi odpowiedzialnosci za identvfikacje,

reprezentalywios<é, metode i iniejsce pobrania probek gdv informacje sq dostarczone przez klienta i mogg wphnvac na waznosé wyiikow,

A — metoda akredviowana zgodnie z zakresem akredytacyi AB 429;
N metoda nieakredyviowana
Z —netoda zanvierdzona przez Panstvowa Powiatowa Inspekeje Sanitarng w Ryvpinie, Decvzja nir 33/26 wazna do dnia 04.03.2027 .

1) Niepewnos$é pomiarn okresiona jako niepewwnosc rozszerzona. Wspdlezynnik rozszerzenia k=2, pozioni ufnosei 93%. Jezeli problke dostarczvl Zleceniodawea,

niepewnosc wyniku pomiarn nie uwzglednia skladowe) zwigzanej z etapem pobierania probek.

2)Informacja o uzvskamm rezultacie badeania, gdy rezultat badania znajdije sie ponizej dolnej lub powvzej gornej granicy zakresu pomiarowego metodv.

Niepewnos¢  podano, odpowiednio dla konkretne] wartosci, stanowiqeej dolny Inb gorny akredvtowany zakies danej metody.

3) Wartosé parametivezna — zgoehnie z Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 v.w sprawie wymagean, jakim powinma odpowiadaé woda na plvwalniach

(Dz. U.z 2015 r. poz. 2016).

Koniee sprawozdania
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